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A INSTAL.LAR PEL CLIENT

EXISTENT

A REALITZAR PER LA COMPANYIA
FORA DE L'AMBIT DE LEGALITZACIO D'

LiNIA SUBTERRANIA MT

TF: TUB FORMIGONAT
TS: TUB SEC

EMPALMAMENT A CABLE SUBTERRANI

CD (CENTRE DISTRIBUCIO)
CM (CENTRE DE MESURA)
CX (CENTRE COMPARTIT)

AQUEST PROJECTE.

A CT-TA03054
LINIA "BERA1" 25 kV

TM DEL CREIXELL

o

o
—

o

CAMPING L'ALBA
REF. CADASTRAL
9580101CF6598S0001ER
N\
X
W
\\
N\
Y
\ \\ NOVA ESTESA SUBTERRANIA
‘77 \ \)‘ 2 CIRCUITS, RH5Z1 3(1x240) mm? Al 18/30 kV
60 ‘\‘ PER EFECTUAR NOVA ENTRADA i SORTIDA
Gm \ \\ A NOU CENTRE DE MESURA PREVIST
v \\\‘
(A
\
NOU CM PREVIST ’ \\‘ E(x) 369021,7
EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGO MONOBLOC TIPUS PFU-5 ORMAZABAL \\‘ N(y) 4557669,2
AMB ACCES LLIURE DES DE VIA PUBLICA 24 h. \\ (.
e N\ 9

EQUIPAMENT DE COMPANYIA A INSTAL.LAR PEL CLIENT: N°1 \\ '.'
-2 CABINES MT: CGM.3 (L) + MOTORITZACIO + RELES. (E/S LSMT) Z OBRIR RASA. TALLAR LSMT EXISTENT
-1 CABINA MT: CGM.3 (L) + MOTORITZACIO + RELE. (ENTREGA MT A ABONAT) E1 < ;

-1 ARMARI TELECOMANDAMENT MT

VISAT

REVISIO DATA

R0O0 MAR-21

N°2

LA COMPANYIA

| EFECTUAR 2 JOCS D'EMPALMAMENTS
240/240 Al 18/30 kV A REALITZAR PER

< -
‘ LSMT EXISTENT

A CM-69360
LINIA "BERA1" 25 kV

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

enNdesa ¢

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

e

INSTAL.LADOR

MOMTAIEY ELECTIICOY
GAS AGUA, d.A.
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA

PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,

PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,

AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,

DE LA LiNIA "BERA1".

EMPLACAMENT CM

CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

PROJECTISTA

: : m [ ifania/ /C

FPROJECTES ~ < -
ESM PROJECTES, S.L. MARIO CAPEL HERRERA
o/ DANSELM CLAVE, 19 ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
08430 LA ROCA DEL VALLES COL. 24.946

REFERENCIA INTERNA

1396

REFERENCIA EXTERNA REFERENCIA EXTERNA

EXP-254571
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PLANTA GENERAL

QUADRE RESUM RASES (m)
ACABAT
SUPCREGIAL | VORERA | GUAL |CALGADA| TOTAL
TERRA 2 2
PANOT 3 3
ASFALT
FORMIGO
5
QUADRE RESUM LINIES ELECTRIQUES
INSTAL.LAR
TRAM | ORIGEN | TENSIO DESCRIPCIO DEL TRAM SEC‘?L?mE;‘B'-E o
DES DE NOU EMPALMAMENT AMB LSMT EXISTENT
N°1 | CT-TA03054 (E1), FINS NOU CM PREVIST, 10
o5 kY RH5Z1 18/30 kV
DES DE NOU CM PREVIST, FINS NOU 3(1x240) A
N2 | CM-69360 EMPALMAMENT AMB LSMT EXISTENT (E2). 10

ESCALA N° PLANOL

1:500

DIN-A3

REVISIO
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PROTECCIO | SENYALITZACIO DE CABLES SUBTERRANIS

PLACA DE PROTECCIO MECANICA:

V
o o
< o ] ] @ ATENCION:  CABLES ELECTRICOS W}
ATENCIO:  CABLES ELECTRICS endesa
PPC RU 0206 B LIBRE DE HALOGENOS 15-05-21 04 >PEHD< PLEN-2
® NN
6
a a
L

10

JATENCION CABLES ELECTRICOS! °
ATENCIO CABLES ELECTRICS!

-

PPC RU 0206

(FABRICANT)

L_ |
>PEHD<

O

|

*

MESURES PLACA DE PROTECCIO (mm)

L E \

a

2505

500 +5 >2,5 > 460

50+3

2255

LA PLACA PORTARA LES SEGUENTS MARQUES INDELEBLE:

1 - SENYAL D'ADVERTENCIA DE RISC ELECTRIC TIPUS AE-10

2 - ANAGRAMA DE L'EMPRESA SUBMINISTRADORA
3-EL RETOL EN CASTELLA | CATALA

JATENCION CABLES ELECTRICOS!
ATENCIO CABLES ELECTRICS!

4 - NOMBRE, MARCA O ANAGRAMA DEL FABRICANT
5- ANY DE FABRICACIO (2 ULTIMES XIFRES)
6 - LES SIGLES | EL NUMERO SEGUENT:

PPC RU 0206

7 - ABREVIATURA DEL MATERIAL CONSTITUTIU (ISO 11469)
8 - RESISTENCIA MECANICA IK10.

TOTES AQUESTES MARQUES ES DISPOSARAN

LONGITUDINALMENT EN EL LLARG DE LA PLACA, TAL | COM

S'INDICA A LA FIGURA.

CINTA DE SENYALITZACIO/PREAVIS:

1 - AMPLADA: 150 mm

2 - INSTAL.LACIO A 0,10-0,30 m PER SOTA DEL PAVIMENT.

3 - SEGONS NORMA UNE-48.103

e
IMATGE ORIENTATIVA

REVISIO

VISAT

DATA

R00O

MAR-21

DETALL RASA "A"
1 CIRCUIT EN VORERA - PANOT NORMAL

ACABAT PANOT ) Y i
N n
FORMIGO HNE-20 MINIM /// 4 =
. of
CINTES SENYALITZACIO L Sy
=
CAPES DE TERRA =
COMPACTADA CADA 0,15 m =
95% PROCTOR MODIFICAT S 54
S 3
PLAQUES PE
SORRA FINA o
° @
CABLE MT S| °
o
0,40
DETALL RASA "B"
2 CIRCUITS EN VORERA - PANOT NORMAL
ACABAT PANOT ) Y )
- N wn
FORMIGO HNE-20 MiNIM /// /' p
. . of
CINTES SENYALITZACIO — Sy
CAPES DE TERRA J_I_H_—lj:
COMPACTADA CADA 0,15 m | |
95% PROCTOR MODIFICAT s
o
PLAQUES PE | | | v .L. ,L
SORRA FINA o °
g
S|
o
0,20
0,40
DETALL RASA "D"
2 CIRCUITS EN VORERA - TERRA
2 TUBULARS @200 mm FORMIGONATS
ACABAT TERRA o
CINTES SENYALITZACIO °
s
CAPES DE TERRA z
COMPACTADA CADA 0,15 m s
95% PROCTOR MODIFICAT 2
S| o
5
o
FORMIGO EN
MASSA HN-20/B/20
TUB @200 mm DOBLE CAPA <
POLIETILE CORRUGAT Sl g
___ g
0,25
0,50
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DISTANCIA AMB SERVEIS / NORMA TECNICA PARTICULAR (NTP)

6.3 ENCREUAMENTS, PARAL-LELISMES | PROXIMITATS

ELS CABLES SUBTERRANIS DE MT QUAN ESTIGUIN SOTERRATS DIRECTAMENT AL TERRENY
HAURAN DE COMPLIR ELS SEGUENTS REQUISITS.

QUAN NO ES PUGUIN RESPECTAR LES DISTANCIES QUE SE SENYALEN PER A CADA UN DELS
CASOS QUE SEGUEIXEN, S'HAURA D’APLICAR EL DECRET 120/92 DE 28 D’ABRIL, | LA
RESOLUCIO TRI/301/2006 DE 3 DE FEBRER.

6.3.1 ENCREUAMENTS

LES CONDICIONES QUE HAN DE COMPLIR ELS ENCREUAMENTS DE CABLES SUBTERRANIS DE
MT SON LES SEGUENTS.

ENCREUAMENTS AMB CARRERS | CARRETERES

ELS CABLES ES COL-LOCARAN EN TUBS FORMIGONATS EN TOTA LA SEVA LONGITUD AMB
PROFUNDITAT MINIMA 1,00 m. SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, L'ENCREUAMENT ES FARA
PERPENDICULAR A L’EIX DEL VIAL.

ENCREUAMENTS AMB FERROCARRILS

ELS CABLES ES COL-LOCARAN EN TUBS FORMIGONATS, PERPENDICULARS A LA VIA SEMPRE
QUE SIGUI POSSIBLE, | A UNA PROFUNDITAT MINIMA 1,30 m RESPECTE A LA CARA INFERIOR
DE LA TRAVESSA. ELS ESMENTATS TUBS ULTRAPASSARAN LES VIES FERRIES EN 1,50 m PER
CADA EXTREM.

ENCREUAMENTS AMB D’ALTRES CONDUCTORS D’ENERGIA ELECTRICA

LA DISTANCIA MINIMA ENTRE CABLES D’ENERGIA ELECTRICA DE MT D’'UNA MATEIXA EMPRESA
SERA DE 0,20 m. LA DISTANCIA MiNIMA ENTRE CABLES DE MT D’EMPRESES DIFERENTS O
ENTRE UN DE MT | UN DE BT SERA DE 0,25 m. LA DISTANCIA DEL PUNT D’ENCREUAMENT A LES
UNIONS, QUAN EXISTEIXIN, SERA SUPERIOR A 1,00 m. QUAN NO ES PUGUI RESPECTAR
ALGUNA D’AQUESTES DISTANCIES, EL CABLE QUE S’ESTENGUI EN DARRER LLOC ES
DISPOSARA SEPARAT MITJANGANT TUBS, CONDUCTES O DIVISORIES CONSTITUIDES PER
MATERIALS INCOMBUSTIBLES D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA.

ENCREUAMENTS AMB CABLES DE TELECOMUNICACIO

LA SEPARACIO MINIMA ENTRE ELS CABLES D’ENERGIA ELECTRICA DE MT | ELS DE
TELECOMUNICACIO SERA DE 0,20 m. LA DISTANCIA DEL PUNT D’ENCREUAMENT A LES UNIONS,
TANT DEL CABLE D’ENERGIA COM DEL DE COMUNICACIO, SERA SUPERIOR A 1,00 m. QUAN NO
ES PUGUI RESPECTAR ALGUNA D’AQUESTES DISTANCIES, EL CABLE QUE S’ESTENGUI EN
DARRER LLOC ES DISPOSARA SEPARAT MITJANGANT TUBS, CONDUCTES O DIVISORIES
CONSTITUITS PER MATERIALS INCOMBUSTIBLES D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA.

ENCREUAMENTS AMB CANALITZACIONS D’AIGUA | DE GAS

LA SEPARACIO MINIMA ENTRE CABLES D’ENERGIA ELECTRICA DE MT | CANALITZACIONS
D’AIGUA O GAS SERA DE 0,20 m. S'EVITARA L'ENCREUAMENT PER LA VERTICAL DE LES
JUNTES DE LES CANALITZACIONS D’AIGUA O GAS, O DE LES UNIONS DE LA CANALITZACIO
ELECTRICA, SITUANT UNES | ALTRES A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 1,00 m DE
L’ENCREUAMENT. QUAN NO ES PUGUI RESPECTAR ALGUNA D’AQUESTES DISTANCIES, ES
DISPOSARA, PER PART DE LA CANALITZACIO QUE S'ESTENGUI EN DARRER LLOC, UNA
SEPARACIO MITJANGANT TUBS, CONDUCTES O DIVISORIES CONSTITUIDES PER MATERIALS
INCOMBUSTIBLES D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA.

6.3.2 PARAL-LELISMES

ES PROCURARA EVITAR QUE ELS CABLES SUBTERRANIS DE MT QUEDIN EN EL MATEIX PLA
VERTICAL QUE LES ALTRES CONDUCCIONS.

PARAL-LELISMES AMB ALTRES CONDUCTORS D’ENERGIA ELECTRICA

LA SEPARACIO MINIMA ENTRE CABLES DE MT D'UNA MATEIXA EMPRESA SERA DE 0,20 m. S|
ELS CABLES DE MT INSTAL-LATS EN PARAL-LEL SON D’EMPRESES DIFERENTS, O S| UN CABLE
ES DE MT | L'ALTRE ES DE BT, LA SEPARACIO MINIMA SERA DE 0,25 m. QUAN NO ES PUGUI
RESPECTAR ALGUNA D’AQUESTES DISTANCIES, LA CONDUCCIO QUE S’'ESTABLEIXI EN
DARRER LLOC ES DISPOSARA SEPARADA MITJANGANT TUBS, CONDUCTES O DIVISORIES
CONSTITUIDES PER MATERIALS INCOMBUSTIBLES D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA.

PARAL:-LELISMES AMB CABLES DE TELECOMUNICACIO

S’HAURA DE MANTENIR UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,25 m ENTRE ELS CABLES D’ENERGIA
ELECTRICA DE MT | ELS DE TELECOMUNICACIO. QUAN AQUESTA DISTANCIA NO ES PUGUI
RESPECTAR, LA CONDUCCIO QUE S’ESTABLEIXI EN DARRER LLOC ES DISPOSARA SEPARADA
MITJANGANT TUBS, CONDUCTES O DIVISORIES CONSTITUITS PER MATERIALS
INCOMBUSTIBLES D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA.

PARAL-LELISMES AMB CANALITZACIONS D’AIGUA | GAS

CALDRA MANTENIR UNA DISTANCIA MINIMA DE 0,25 m ENTRE ELS CABLES D’ENERGIA

ELECTRICA DE MT | LES CANALITZACIONS D’AIGUA | GAS, EXCEPTE PER A CANALITZACIONS
DE GAS D’ALTA PRESSIO (MES DE 4 BAR) ON LA DISTANCIA SERA DE 0,40 m. LA DISTANCIA
MiNIMA ENTRE LES UNIONS DELS CABLES D’ENERGIA ELECTRICA | LES JUNTES DE LES
CANALITZACIONS D’AIGUA O GAS SERA 1,00 m. QUAN ALGUNA DE LES ESMENTADES
DISTANCIES NO ES PUGUI RESPECTAR, LA CANALITZACIO QUE S’ESTABLEIXI EN DARRER LLOC
ES DISPOSARA SEPARADA MITJANGANT TUBS, CONDUCTES O DIVISORIES CONSTITUITS PER
MATERIALS INCOMBUSTIBLES D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA. ES PROCURARA, TAMBE,
MANTENIR UNA DISTANCIA DE 0,25 m EN PROJECCIO HORITZONTAL.

EN EL CAS DE CONDUCCIONS D’AIGUA ES PROCURARA QUE AQUESTES QUEDIN PER SOTA
DEL CABLE ELECTRIC. QUAN ES TRACTI DE CANALITZACIONS DE GAS ES PRENDRAN, A MES,
MESURES PER EVITAR LA POSSIBLE ACUMULACIO DE GAS: TAPAR LES BOQUES DELS TUBS |
CONDUCTES, | ASSEGURAR LA VENTILACIO DE LES CAMBRES DE REGISTRE DE LA
CANALITZACIO ELECTRICA O OMPLIR-LES AMB SORRA.

6.3.3 PROXIMITATS

PROXIMITAT A CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

ES PROCURARA QUE ELS CABLES DE MT PASSIN PER DAMUNT DE LES CLAVEGUERES. NO
S’ADMETRA INCIDIR EN EL SEU INTERIOR. S| AIXO NO ES POSSIBLE, ES PASSARAN PER SOTA, |
ELS CABLES ES DISPOSARAN AMB UNA PROTECCIO D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA.

PROXIMITAT A DIPOSITS DE CARBURANTS

ELS CABLES DE MT ES DISPOSARAN DINS DE TUBS O CONDUCTES DE SUFICIENT
RESISTENCIA | DISTARAN COM A MiNIM, 1,20 m DEL DIPOSIT. ELS EXTREMS DELS TUBS
ULTRAPASSARAN EL DIPOSIT EN 2,00 m PER CADA EXTREM | ES TAPARAN FINS ACONSEGUIR
QUE SIGUIN ESTANCS.

PROXIMITAT A CONNEXIONS DE SERVEI

EN CAS QUE ALGUN DELS DOS SERVEIS QUE S'/ENTRECREUEN O VAN PARAL-LELS SIGUI
UNA CONNEXIO DE SERVEI A UN EDIFICI, SHAURA DE MANTENIR UNA DISTANCIA DE L'UN

A L’ALTRE DE 0,30 m. QUAN NO ES PUGUI RESPECTAR AQUESTA DISTANCIA, LA
CONDUCCIO QUE S’ESTABLEIXI EN DARRER LLOC ES DISPOSARA SEPARADA
MITJANGANT TUBS, CONDUCTES O DIVISORIES CONSTITUIDES PER MATERIALS
INCOMBUSTIBLES D’ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA. LENTRADA DE LES

CONNEXIONS DE SERVEI ALS EDIFICIS, TANT DE BT COM DE MT, S'HAURAN DE TAPAR
FINS ACONSEGUIR UNA ESTANQUITAT PERFECTA. AIXi S'EVITARA QUE, EN EL CAS QUE

ES PRODUEIXI UNA FUITA DE GAS AL CARRER, EL GAS ENTRI A L'EDIFICI A TRAVES
D'’AQUESTES ENTRADES | ACUMULI A L'INTERIOR AMB EL CONSEGUENT RISC

D’EXPLOSIO.

6.6 PLANOLS DE SITUACIO DELS CABLES

LES EMPRESES PROPIETARIES DELS CABLES, UN COP S’HAGIN CANALITZAT HAURAN DE

DISPOSAR DE PLANOLS DE SITUACIO DELS CABLES, ON HI FIGURIN LES COTES |
REFERENCIES SUFICIENTS PER A LA SEVA POSTERIOR UBICACIO | IDENTIFICACIO.
TAMBE HI FIGURARA LA UBICACIO DE LES UNIONS.

AQUESTS PLANOLS SERVIRAN TANT PER A LA IDENTIFICACIO DE POSSIBLES AVARIES EN
ELS CABLES, COM PER PODER SENYALITZAR-LES PER CAUSA D’OBRES DE TERCERS.S
ALS CABLES, COM PER A PODER SENYALITZAR-LOS ENFRONT D’'OBRES DE TERCERS.
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CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

1 1%
if

REGLAMENTARIA: S'INSTAL.LARA SEPARACIO AMB TUBULARS,
CONDUCTES O DIVISORIES CONSTITUITS PER MATERIALS
INCOMBUSTIBLES D'ADEQUADA RESISTENCIA MECANICA.

DISTANCIA AMB SERVEI CLAVEGUERAM DISTANCIA AMB GAS
XARXA PRINCIPAL D'AIGUA: AP: ALTA PRESSIO >4 BARS
SEPARACIO MiNIMA 1,00 m MP: MITJA PRESSIO < 4 BARS
PARAL.LELISME ENCREUAMENT BP: BAIXA PRESSIO < 4 BARS
_2025m _ PARAL.LELISME <0A;%: m
ZONA ZONA BT-MP:
©© PROHIBIDA AP: PROHIBIDA <0.25m
MT 20,40 m
; ; 0,02m
7 BT-MP: 7 MiN
20,25m —t :
%
EMPALMAMENT T ®®® g
MT ? MT
GAS cas U
DISTANCIA AMB CABLES TELECOMUNICACIONS 7. 2
SEPARACIO MECANICA
TOTXO MASSIS 290x140x40
PARAL.LELISME ENCREUAMENT TUBULAR PE
- - PLAQUES PE
ENCREUAMENT
20,25m
® >1,00m EMPALMAMENT MT
J A :
MT N E 1
CABLE caBlE £ e |2045m 2045m A ¢
o
TELECOM. EMPALMAMENT TELECOM. & Sz 8 8
Al MT £ . O o
I 8z ‘ =V
= = w
GAS
SEPARACIO MECANICA
DISTANCIA AMB CANALITZACIONS D'AIGUA oo A S 2oaa0x0
PLAQUES PE
PARAL.LELISME ENCREUAMENT
DISTANCIA AMB ALTRES CABLES D'ENERGIA
ZONA EMPALMAMENT
PROHIBIDA y MT 3 s
>1,00 m © E §
7 ENCREUAMENT =
> - © ©."589
/ 2025m exs c
S
=N
© Nz
©0O EMPALMAMENT 3 MT
MT )
7. PARAL.LELISME
20,20 m 20,25 m 20,25 m
© ©) © ©) (©) ©X9)
&
NOTA GENERAL: MT MT MT MT MT BT
EN CAS DE NO PODER RESPECTAR LA DISTANCIA MINIMA MATEIXA COMPANYIA  DIFERENTS COMPANYIES

PROJECTISTA

'——{ag

PROJECTES
ESM PROJECTES, S.L.
¢/ D'ANSELM CLAVE, 19
08430 LA ROCA DEL VALLES

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERENCIA INTERNA

1396

REFERENCIA EXTERNA REFERENCIA EXTERNA

EXP-254571

PLANOL

DETALL DISTANCIA ENTRE SERVEIS

ESCALA N° PLANOL

1:20

DIN-A3

REVISIO

R00-COMPANYIA

DATA

MARGC-2021
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A CT-TA03876

?
|
|
|
|
|

A CT-TA03876

TR1

CT-TA03054

I
I 10,00 m 10,00 m
I RH5Z1-240 Al RH5Z1-240 Al
I
I $ 17 27 $
b - e e ————— ] e @ L — ——
L 27 37 ? E1 2 S E2
g ~ - 39 ~
3 - 8039
8019 N
TR1 cM
CT-TA03054 PREVIST
PFU-5
REVISIO DATA VST
R00 MAR-21

SITUACIO PREVIA

LiINIA "BERA1" 25 kv

A CT-34235
P RN Tt -
L 17 27 <
N 8839 ”
M.1
CM-69360

SITUACIO PREVISTA

LiNIA "BERA1" 25 kv

8017

A CT-34235

— — — — — — — —

RO
8027 <0

M.1

CM-69360

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

enNdesa ¢

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

INSTAL.LADOR

MOMTAIEY ELECTIICOY
GAS AGUA, d.A.
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,
PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
DE LA LiNIA "BERA1".

EMPLACAMENT CM

CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

PROJECTISTA

'—T—Tas

FPROJECTES
ESM PROJECTES, S.L.
¢/ D'ANSELM CLAVE, 19
08430 LA ROCA DEL VALLES

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERENCIA INTERNA

1396

ESQUEMA NO VALID PER EFECTUAR
DESCARRECS DE LA XARXA

REFERENCIA EXTERNA REFERENCIA EXTERNA

EXP-254571

PLANOL

ESQUEMA UNIFILAR DE XARXA
SITUACIO PREVIA i PREVISTA

i

A INSTAL.LAR PEL CLIENT

EXISTENT

A REALITZAR PER LA COMPANYIA

FORA DE L'AMBIT DE LEGALITZACIO D'AQUES PROJECTE.

ESCALA N° PLANOL

SIE

DIN-A3
R00-COMPANYIA 0 5

MARGC-2021
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NOU CM PREVIST

EDIFICI PREFABRICAT SUPERFICIE PFU-5 ORMAZABAL

[ " CENTRE D'ENTREGA (CE)

I AMBIT COMPANYIA I
ekorUCT-S 1
|
|
\  ~--4- RTU | COMM <:>.
1 | |
| | 1
|
|
1 |
I ' 1
| CGM3(L) CGM3(L)  CGM.3(L) 1
MOTORITZADA MOTORITZADA MOTORITZADA
: ekorRCI ekorRClI ekorRClI
1 | 36 kV 36 kV 36 KV
Vs o - | o - | —om :

INT. | INT. | INT.
secc. | | secc. | | SECC.
630 A 630 A 630 A

| |

=

' |17 i | 27 i | 39 i .

|| e 8]
i 8017 i i 8027 i i 8039 i

: IR Ttk | TR "
| I I ! '
B3 I

I I
N -

RH5Z1 3(1x240) mm? Al 18/30 kV
A XARXA DE COMPANYIA
A CM-69360

RH5Z1 3(1x240) mm? Al 18/30 kV
A XARXA DE COMPANYIA

A CT-TA03054

REVISIO

VISAT

DATA

R00O

MAR-21

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

enNdesa ¢

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

INSTAL.LADOR

MOMTAIEY ELECTIICOY
GAS AGUA, d.A.
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,
PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
DE LA LiNIA "BERA1".

EMPLACAMENT CM

CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

I AINSTAL.LAR PEL CLIENT

Il EXISTENT

[ A REALITZAR PER LA COMPANYIA

[ FORA DE L'AMBIT DE LEGALITZACIO D'AQUES PROJECTE.

PROJECTISTA

'——{ag

FPROJECTES

ESM PROJECTES, S.L.
¢/ D'ANSELM CLAVE, 19
08430 LA ROCA DEL VALLES

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

EQUIPAMENT CENTRE DEMESURA
(AMBIT DEL CENTRE D'ENTREGA DE COMPANYIA)

EQUIP

DESCRIPCIO

REFERENCIA INTERNA

1396

A-B

CABINA MODULAR MT CGM.3 (L) 36 kV FUNCIO ENTRADA | SORTIDA COMPANYIA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (L) FUNCIO DE LINIA PER ENTRADA | SORTIDA DE LINIES DE
COMPANYIA, AMB INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 630 A + MOTORITZACIO + ekorRCl.

IA EXTERNA

EXP-254571

REFERENCIA EXTERNA

CABINA MODULAR MT CGM.3 (L) 36 kV FUNCIO D'ENTREGA DE LINIA A L'ABONAT

PLANOL

ESQUEMA UNIFILAR DEL NOU CM
SITUACIO PREVISTA

CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (L) FUNCIO D'ENTREGA DE LSMT A L'ABONAT, AMB
INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 630 A + MOTORITZACIO + ekorRClI.

ESCALA

SIE

DIN-A3

ARMARI DE TELECOMANDAMENT ekorUCT-S

TELECOMANDAMENT
ARMARI SOBRE CABINES, PER TELECOMUNICACIO | TELEGESTIO MT

REVISIO

R00-COMPANYIA

DATA

MARGC-2021

N° PLANOL
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TITULAR/SOL.LICITANT

% PLANTA APARELLATGE HORTET’ SL
CIF: B43237924
% ctra. N-340, km 1.180
% 43839 - CREIXELL
% TARRAGONA
7 endesa ¢
7 7\
% ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
% o4z MADRID
CIF: B01788041
A C INSTAL.LADOR
7/ »®0©
g 1,25 |
4 | _ \ | MONTAJED ELECIRICOD
! | | CGM3 | ceM.3 | coMm.3 ! 08520 - LES FRANZ)LL;::SB SIECLA;:/LIZES (BARCELONA)
% | * )} L (G = ‘ | e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59
% § : AN I | 1 : osRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
@ ; I e ] | } PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
f ; Y e o e i J L | ‘ DE MITJA TENSIO A 25 kV,
% } ] ‘ } ‘ PER AMPLIACIO DE POTENCIA
S M T | Al T | T Z | DE 200 A 800 kW,
% 25 4 | i ! AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
e il | ! } DE MESURA PREVIST
‘ % e 41 L= = — — — ‘| | | ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
I & - I | i " "
| 7 ; ST e B E_% - : DE LA LINIA "BERAT"
| j T :: : \ | EMPLAGAMENT CM CAMPING DE L'ALBA
Ny % i o CTRA. N-340 km 1.180
Y, Y ,,:,,@Q,‘ A Qg‘rﬁf:,ﬁ :K’,,qéﬁ“,, I — ,V/VA/%%A/A///I///V | 43839 - CREIXELL
B , : ke 0 Q}? ' ' | (TARRAGONA)
| A L iR | ,.
gy b =
o HIE N B
[N M |
| ~ il = |
| VORERA TERRA I R T
: I8 N ; i o a °
o S B m y - ARMARI PREFABRICAT 2
, i B & booooooooooos AMB SUBMINISTRAMENT ‘ 1 ]
i : ‘ ‘ ‘ ‘ s g ‘ , : : : e o ) ‘ Fg=s N B ES ST =ai T % . EN BAIXA TENSIO ACTUAL (200 kW) | | __ HmIT
g g 5 g e gy S iy g 5 S g g g o ) g 0 g e i Ny EN PREVISIO DE DESMANTELLAMENT —= PROPIETAT
ettty e === . L igpee
e ettt e ey
LLLLL VORERAPANOT | | | [ [ LLLl bbbyt errrrrrbblbbbblily
)y ey ey ey ey ey ey ey 72 T Ny Sy 1 iy ey ey ey I By B B B ] =
ettt LNttty ~
- et || || [ T————— _—
e e e e PROJECTISTA
S S S ) O O e ) : :m
N e 1 ( y =
‘ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ R0 — CTES - -_,;='i-_-'; ot/
E.SM PROEC_T ES, ;_‘ MARIO CAPEL HERRERA
c/ DE LA VIA AUGUSTA ¢/ DANSELM CLAVE, 19 ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
08430 LA ROCA DEL VALLES COL. 24.946
EQUIPAMENT CENTRE DEMESURA REFERENCIA INTERNA
(AMBIT DEL CENTRE D'ENTREGA DE COMPANYIA) 1 396
EQUIP DESCRIPCIO IA EXTERNA REFERENCIA EXTERNA
CABINA MODULAR MT CGM.3 (L) 36 kV FUNCIO ENTRADA | SORTIDA COMPANYIA EXP-254571
A-B CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (L) FUNCIO DE LIiNIA PER ENTRADA | SORTIDA DE LINIES DE o
COMPANYIA, AMB INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 630 A + MOTORITZACIO + ekorRCl. NOU CM (CENTRE D'ENTREGA DE COMPANYIA)
REVISIO DATA VISAT CABINA MODULAR MT CGM.3 (L) 36 kV FUNCIO D'ENTREGA DE LiNIA A L'ABONAT PLANTA APAI:{E_LLATGE
ROO MAR-21 C CABINA MODULAR SF6 CGM.3 (L) FUNCIO D'ENTREGA DE LSMT A L'ABONAT, AMB 1D.N5A?
INTERRUPTOR SECCIONADOR DE 630 A + MOTORITZACIO + ekorRClI. v i
ARMARI DE TELECOMANDAMENT ekorUCT-S R00-COMPANYIA
D TELECOMANDAMENT DATA
ARMARI SOBRE CABINES, PER TELECOMUNICACIO | TELEGESTIO MT MARG-2021
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PaT SERVEI
50 mm? Cu
SENSE TUBULAR

I
=

PaT SERVEI
PICA LLISA Ac-Cu
©14,6 mm UNE-21056
A MiNIM 0,50 PROF

/4
i

3,00

3,00
O ROEE SEOEEEE0

—~

P

PLANTA SISTEMA
POSTA A TERRA
CONFIGURACIO PaT SERVEI
UNESA 5/42
PaT SERVEI
Cu-50 AILLAT
__ AMB TUBULAR
_______ = PaT PROTECCIO EXTERIOR
I Cu-50 SENSE TUBULAR
: A MiNIM 0,50 PROF
1
I “
7777777 : PaT PROTECCIO INTERIOR
________ I Cu-50 SENSE TUBULAR

FACILMENT OBSERVABLE

N
8
=
=5
8
L=
w
L CET
I I
I
1T

Y
>
@
©

® PICA@14mm/2,00m

LiNIA DE PaT VISTA
LiNIA DE PaT SUBTERRANIA

LiNIA DE PaT AMB TUB, SUBTERRANIA

B =l ===
B\ ] } A
RT3 I 5% 1| [ = b=
O———g--—-FF-————9-F-—————g-- e ® |
P1
T A Y Y L | Bzzzyznizets
! . \ / \\ 3 ‘ o
! ~ — ~ s o
| |
IMPORTANT: s e e e e e ‘ -
SISTEMA POSTA A TERRA DE PROTECCIO. g i 1 3
UNICAMENT REPRESENTADES LES UNIONS DE LA becccccooccood ‘ :f
MASSA APARELLATGE, (XASSiS). ) “\ i o . ) 1
Sy Iy ) ) ) ) ) ) ) ) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL\_{
- 1 ) Yy Ay )
EEE XARXA TERRES DE PROTECCIO Y Y e O O LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL“
FERRAMENTA, XASSIS, ETC. )y Sy ey ey Q) Ny ey e A B
BN XARXA TERRES DE SERVEI ,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL‘@QLL@/LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLH g
NEUTRES N I e ey Y e e ) Y Y N
BN A INSTAL.LAR PEL CLIENT ) I e O
S ey e e
[£] CAIXA DE CONNEXIONS ) ) ) ey ) ) ) ) ) I
AMB LA SENYALITZACIO S ) I
CORRESPONENT NORMALITZADA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

c/DE LA VIA AUGUSTA

=] DERIVACIONS DE PaT
REVISIO DATA e
RO00 MAR-21

CONFIGURACIO PaT PROTECCIO
UNESA 50-25/5/42

UBICACIO DE LES CAIXES DE SECCIONAMENT DE SISTEMES
DE PaT ES AIXi COM LA UBICACIO DE LES PIQUES, ES ESQUEMATICA.
ES DEFINIRA EN OBRA EN EL MOMENT DE LA IMPLANTACIO.

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

enNdesa ¢

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

INSTAL.LADOR

S.A

MOMTAIEY ELECTIICOY
GAS AGUA, d.A.
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,
PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
DE LA LiNIA "BERA1".

EMPLACAMENT CM

CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

PROJECTISTA

ESM [t

PROJECTES
ESM PROJECTES, S.L.
¢/ D'ANSELM CLAVE, 19
08430 LA ROCA DEL VALLES

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERENCIA INTERNA

1396

REFERENCIA EXTERNA REFERENCIA EXTERNA

EXP-254571

PLANOL

NOU CENTRE DE MESURA
SISTEMA DE POSTA A TERRA (PaT)

SISTEMA DE POSTA A TERRA DEL NOU CM
(CE+CPM) LEGALITZAT EN PROJECTE A PART.

ESCALA N° PLANOL

1:50

DIN-A3

REVISIO

R00-COMPANYIA

DATA

MARGC-2021
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PLANTA OBRA CIVIL

1,20 6,08

2,02

NIRRT Ry

N

07 7770

VORERA TERRA

1,32

**************

,,,,,,,,,,,,,,

| | os0 |

— Tl T T LT T T IELEL‘:L‘LCLIEL‘EL‘LCL&:LEQEL‘[ — — I,;I,'Qng,ETAT
,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL%%LLLLLLLLLLLLLLLLM%LL O O I O O O O B A R P B A e e
e e 1 I o e e e e e e e e e e o s A\ Y Y ) e O O R O
O O B e o L@ b e e e e N e v e e e O
I e e e s S e e e O B B B Y =
ettt e rere b e e e e e e e e ey N
0 Y Y 1 e e v e v I O O O A O
0 Y O e e v v v I O O
FLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQ
Y Y O B Y e e e o e ) N O
‘ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \
¢/ DE LA VIA AUGUSTA
EDIFICI PREFABRICAT MONOBLOC ORMAZABAL PFU-5
x‘ EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGO ARMAT MT FINS A 36 kV-50 Hz BT FINS A 1000 V.
AMPLE 3,18 m / LLARGADA 6,88 m / ALCADA: 2,88 m
\_ PES EN BUIT: 17460 kg (EDIFICI + COBERTA ESTANDARD)
) MESURES EXCAVACIO: LLARGADA 6,88 m / AMPLADA 3,18 m / PROFUNDITAT 0,66 m
SUPERFICIE D'OCUPACIO DEL CENTRE: 14,470 m2,
PORTES D'ACCES 36-40,5 KV:
- PERSONAL: 1100 x 2100 mm
EDIFICI PREFABRICAT T TRAFO: 1260 x 2100 mm
LEGALITZAT EN PROJECTE A PART. PUNTS DE LLUM NECESSARIS PER 150 lux AMB MAXIMA
UNIFORMITAT | FACIL MANTENIMENT CONNECTAT A
LLUMINAGIO EMBARRAT DEL QUADRE BT AMB CABLE HO7V-K Cu 2,5 mm?,
- — : CLASSE 5 | AILLAMENT TERMOPLASTIC TI-1 AMB TUBS DE
REVISIO DATA PLASTIC RIGIDS. INTERRUPTORS PROXIMS A PORTES,
ROO MAR-21 SENYALITZATS, OPCIONALMENT AMB FI DE CARRERA.

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

endes

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

INSTAL.LADOR

S.A

MOMTAIEY ELECTIICOY
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,
PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
DE LA LiNIA "BERA1".

EMPLACAMENT CM

CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

..........

PROJECTISTA

F’F% CJ_J ECfT
ESM PROJECTES, S.L.
¢/ D'ANSELM CLAVE, 19
08430 LA ROCA DEL VALLES

MARIO CAPEL HERRERA
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
COL. 24.946

REFERENCIA INTERNA

1396

REFERENCIA EXTERNA REFERENCIA EXTERNA

EXP-254571

PLANOL

NOU CENTRE DE MESURA
OBRA CIVIL - PLANTA

CONTRA INCENDIS  |(VEURE ULTIM PLANOL)

ESCALA N° PLANOL

1:50

DIN-A3

SENYALITZACIONS DE RISC | PERILL ELECTRIC
NORMALITZADES | CARTELL AMB LES "CINC REGLES D'OR".

BANCADA PORTATIL AILLADA PER MANIOBRA CABINES

ALTRES

REVISIO

R00-COMPANYIA

DATA

MARGC-2021
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EDIFICI PREFABRICAT

LEGALITZAT EN PROJECTE A PART.

ACCES ARMARI

PORTA D'ACCES
EXCLUSIU DE COMPANYIA

COMPTADORS

ALCAT EXTERIOR SOBRE LA VORERA

COTA
VORERA TERRA

M

PORTA D'ACCES
EXCLUSIU DE COMPANYIA

ACCES ARMARI
COMPTADORS

SRORNRNEINRY]  MUR EXISTENT

3,10

COTA
TERRENY
INTERIOR
PARCEL.LA

N

E

amyl
0,10 0,15

MARCA COTA VORERA

AL PREFABRICAT

REBLERT DE TERRA 0,40 6,08 0.40
6,88 /
- = SORRA FINA |
REVISIO DATA DE NIVELLACIO
R00 MAR-21 REBLERT DE TERRA

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

eNAdesa ¢

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

INSTAL.LADOR

S.A

MONTAJEY ELECTRICO>
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,
PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
DE LA LiNIA "BERA1".
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CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
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PERFIL COSTAT COMPANYIA

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

enNdesa ¢

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

INSTAL.LADOR

MOMTAIEY ELECTIICOY
GAS AGUA, d.A.
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,
PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
DE LA LiNIA "BERA1".

eweacmiETon — CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)

[
<
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w
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2
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‘_g ARMARI PREFABRICAT
= AMB SUBMINISTRAMENT
| EN BAIXA TENSIO ACTUAL (200 kW)
r EN PREVISIO DE DESMANTELLAMENT
\
\
¢/ DE LA VIA AUGUSTA
R
N
REBLERT DE TERRA
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0,40 2,38 0,18
T
2,96 2,02 1,80
EDIFICI PREFABRICAT MONOBLOC ORMAZABAL PFU-5
EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGO ARMAT MT FINS A 36 kV-50 Hz BT FINS A 1000 V.

LEGALITZAT EN PROJECTE A PART.

REVISIO

DATA

R00O

MAR-21

VISAT

PES EN BUIT: 17460 kg (EDIFICI + COBERTA ESTANDARD)

MESURES EXCAVACIO: LLARGADA 6,88 m / AMPLADA 3,18 m / PROFUNDITAT 0,66 m
SUPERFICIE D'OCUPACIO DEL CENTRE: 14,470 m>.

PORTES D'ACCES 36-40,5 kV:

- PERSONAL: 1100 x 2100 mm

- TRAFO: 1260 x 2100 mm

PROJECTISTA

'—T—Tas

PROJECTES :
ESM PROJECTES, S.L. MARIO CAPEL HERRERA
¢/ D'ANSELM CLAVE, 19 ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
08430 LA ROCA DEL VALLES COL. 24.946

REFERENCIA INTERNA

1396

PUNTS DE LLUM NECESSARIS PER 150 lux AMB MAXIMA
UNIFORMITAT | FACIL MANTENIMENT CONNECTAT A
EMBARRAT DEL QUADRE BT AMB CABLE HO7V-K Cu 2,5 mm?,
CLASSE 5 | AILLAMENT TERMOPLASTIC TI-1 AMB TUBS DE
PLASTIC RIGIDS. INTERRUPTORS PROXIMS A PORTES,
SENYALITZATS, OPCIONALMENT AMB FI DE CARRERA.

IL.LUMINACIO

REFERENCIA EXTERNA REFERENCIA EXTERNA

EXP-254571

PLANOL

NOU CENTRE DE MESURA
OBRA CIVIL - PERFIL

CONTRA INCENDIS  |(VEURE ULTIM PLANOL)

ESCALA N° PLANOL

1:50

DIN-A3

SENYALITZACIONS DE RISC | PERILL ELECTRIC
ALTRES NORMALITZADES | CARTELL AMB LES "CINC REGLES D'OR".

BANCADA PORTATIL AILLADA PER MANIOBRA CABINES

REVISIO

R00-COMPANYIA

DATA

MARGC-2021
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SISTEMA CONTRA INCENDIS

- S'INSTAL.LARA UN EXTINTOR TIPUS 89B EN AQUELLES INSTAL.LACIONS QUE NO SIGUI OBLIGATORI UN
SISTEMA FIX D'EXTINCIO D'INCENDIS.

EN EL CAS D'EXISTIR PERSONAL ITINERE DE MANTENIMENT DE VIGILANCIA | CONTROL DE
VARIES INSTAL.LACIONS QUE NO DISPOSIN DE PERSONAL FIXA, AQUEST PERSONAL

ITINERE HAURA DE PORTAR AL SEUS VEHICLES, COM A MiNIM, 2 EXTINTORS D'EFICACIA
MiNIMA 89B, NO SENT PRECIS EN AQUEST CAS LA EXISTENCIA D'EXTINTORS EN ELS
RECINTES QUE ESTIGUIN SOTA LA SEVA VIGILANCIA | CONTROL.

| - EFICACIA MiNIMA: 89B |

- EFICACIA MINIMA 21A-113B, (INSTAL.LACIO UBICADA EN EDIFICI DESTINAT A ALTRES USOS).

FOC CLASSE A:
SOLIDS FUSTA, CARTRO, PLASTIC, ETC.

FOC CLASSE B:
COMBUSTIBLE ES LiQUID, OLIS, GASOLINA O PINTURA, ETC.

FOC CLASSE C:
COMBUSTIBLE SON GASOS, BUTA, PROPA O GAS CIUTAT.

FOC CLASSE F:
DERIVATS D'OLIS Y GREIXOS (VEGETALS O ANIMALS) CUINES,
| EMMAGATZEMATGE D'OLIS.

FOC CLASSE D:
COMBUSTIBLE ES UN METAL.LIC, MAGNESI, SODI O ALUMINI EN POLS.

89B 21A-113B

SENYALITZACIO | MATERIAL DE SEGURETAT

- A PORTES D'ACCES:
SENYAL DISTINTIVA TRIANGULAR DE RISC ELECTRIC SEGONS NORMA AMYS 1.4-10 MODEL CE-14 AMB
RETOLACIO ADDICIONAL DE ALTA TENSIO RISC ELECTRIC.

- A PORTES INTERIORS | PANTALLES DE PROTECCIO:
SENYAL DISTINTIVA TRIANGULAR DE RISC ELECTRIC SEGONS NORMA AMYS 1.4-10 MODEL AE-10.

S —
P———————

Peril e e Prigro o mumte
& L

Alta tension
Peligro de muerte

AMYS 1.4-10 MODEL CE-14
A PORTES | MAMPARES

AMYS 1.4-10 MODEL CE-14
S\ j}):’
-

!

-

1 -
.

REVISIO DATA

VISAT

R0O0 MAR-21

- EXTERIOR DEL CM, PLACA AMB IDENTIFICACIO DE L'INSTAL.LACIO DE COMPANYIA.

- CADA APARELL DURA LES CORRESPONENTS INSTRUCCIONS DE MANIOBRA.

- ( - IALITZADES | CARTELL AMB LES "CINC REGLES D'OR".
iCUMPLE SIEMPRE!

CON LAS CINCO REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSION — LAS 5 REGLAS DE ORO

a

- SENYALITZACIO CORRECTAMENT VISIBLE DE CARTELL AMB INSTRUCCIONS DE PRIMERS AUXILIS A
PRESTAR EN CAS D'ACCIDENT | EL SEU CONTINGUT ES REFERIRA A LA RESPIRACIO BOCA A BOCA |
MASSATGE CARDIAC. MIDA MiNIM UNE A-3.

ALTRES EQUIPAMENTS

- BANCADA PORTATIL AILLADA PER MANIOBRA DE CABINES.
- GUANTS DIELECTRICS FINS A 36 kV.
- LLIBRE/DOCUMENTACIO DE MANTENIMENT (CM i CT-ABONAT)

ENLLUMENAT | ALTRES EQUIPS AUXILIARS

PER A LENLLUMENAT INTERIOR DEL S’ INSTAL-LARAN LES FONTS DE LLUM NECESSARIES PER TAL

D’ACONSEGUIR COM A MINIM UN NIVELL MIG D’ENLLUMENAT DE 150 LUX, | EXISTIRAN COM A MiNIM DOS
PUNTS DE LLUM. ELS FOCUS LLUMINOSOS ESTARAN DISPOSATS DE MANERA QUE ES MANTINGUI LA
MAXIMA UNIFORMITAT POSSIBLE EN LA IL-LUMINACIO.

EL CIRCUIT D’ENLLUMENAT | EL DE SERVEIS AUXILIARS S’ALIMENTARAN DE L'EMBARRAT GENERAL DEL
QUADRE DE BT A TRAVES DE QUATRE TALLACIRCUITS FUSIBLES UTE.

ELS PUNTS DE LLUM SE SITUARAN DE MANERA QUE ES PUGUI EFECTUAR LA SUBSTITUCIO DE
BOMBETES SENSE PERILL DE CONTACTE AMB ALTRES ELEMENTS EN TENSIO.

ELS CONDUCTORS QUE FORMEN ELS CIRCUITS SERAN DEL TIPUS HO7V-K DE COURE DE 2,5 mm? DE
SECCIO, CLASSE 5 | AILLAMENT TERMOPLASTIC TI1. S'INSTAL-LARAN A L’INTERIOR DE TUBS AILLANTS
RIGIDS.

ELS INTERRUPTORS DE L’ENLLUMENAT ESTARAN SITUATS EN LA PROXIMITAT DE LES PORTES D’ACCES

AMB UN PILOT QUE INDIQUI LA SEVA PRESENCIA. TAMBE ES PODRAN UTILITZAR INTERRUPTORS DE
FINAL DE CARRERA.

ESQUEMA ELECTRIC

CABLEJAT ENLLUMENAT

PROTECCIO

ARMARI B.T ZONA PASSADIS ZONA CEL.LA TRAFO

400/230V

Pletines

5
Punts de Il
Circuit ® unts ge um @ Bobina interruptor
Enllumenat Neod Interruptor proteccié Trafo
BfF————— ——
E ] }
B | J
Circuit B .
Proteccié Termdometre

[«0]

=

TITULAR/SOL.LICITANT

HORTET, S.L.

CIF: B43237924
ctra. N-340, km 1.180
43839 - CREIXELL
TARRAGONA

PROMOTOR

enNdesa ¢

ENDESA X SERVICIOS, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL
o/ RIBERA DEL LOIRA, 60
28042 - MADRID
CIF: B01788041

INSTAL.LADOR

MOMTAIEY ELECTIICOY
GAS AGUA, d.A.
desde 1981
c/LA FABRICA, SIN
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (BARCELONA)
e-mail: mega@megasa.net / Tel: 93 846.36.59

OBRA PROJECTE LEGALITZACIO ELECTRICA:
PROJECTE NOVES LINIES SUBTERRANIES
DE MITJA TENSIO A 25 kV,
PER AMPLIACIO DE POTENCIA
DE 200 A 800 kW,
AMB ENTRADA i SORTIDA A NOU CENTRE
DE MESURA PREVIST
ENTRE CT-TA03054 i CM-69360,
DE LA LiNIA "BERA1".
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CAMPING DE L'ALBA
CTRA. N-340 km 1.180
43839 - CREIXELL
(TARRAGONA)
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